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1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

Principiālā pieslēgšanas shēma Principial connectionПринципиальная схема подключения

schema

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

2.

2.

9.

Paralēlā pieslēguma shēma Parallel connection schemaСхема параллельного подключения

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Cits siltuma avots

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Другой источник тепла

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

9. Other heat source

STAFOR

STAFOR
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1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.

Pieslēgšanas shēma pie stāvvada Principial connection schema toСхема подключения к стояку

riser

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

Pieslēgšanas shēma pie radiatoriem un “siltajām grīdām” Схема подключения к радиаторам и

” ” Connection schema to radiators and “warm floor”теплым полам

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

11. “Siltās grīdas”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трехходовой вентиль

11. Теплые полы“ ”

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

9. “Warm floor” automatic

10. Three-way

11. “Warm floor”

1.

8.

2.4.3.

5.

2.

6.

7.

STAFOR

STAFOR
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1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

12.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.
12.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

9.

10a.

1 a.2

Pieslēgšanas shēma pie “siltajām grīdām” ” ”   “Warm floor”Схема подключения к теплым полам

connection schema

Boilera pieslēgšanas shēma Boiler connection schemaСхема подключения бойлера

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

10a. Kontūru motori

11. “Siltās grīdas”

12. Boileris

12a. Drošības aplis (baipas)

12b. Siltumnesēja buferis STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трех-ходовой вентиль

10a. Моторы контуров

11. Теплые полы“ ”

12. Бойлер

12a. Байпас

12b. STAFORБуфер теплоносителя

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

9. “Warm floor” automatic

10. Three-way

10a. Contour motor

11. “Warm floor”

12. Water boiler

12a. Protective circle (Bypass)

12b. Heat carrier buffer STAFOR

STAFOR

STAFOR

12 b.
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1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. C55 Intelitherm

11. “Amerikanka”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. C55 Intelitherm

11. Американка

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

9. C55 Intelitherm

11. “American” connection

1. 1. 1.

2.2.2.
2.

2.2.

2.
2. 2. 2.

t° BAR

3.

4.

5.

6.

7.

8. 8. 8.

11.11.

11.

11.

11.11.11.

11. 11. 11.

9.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

Principiālā pieslēgšanas shēma

Принципиальная схема подключения

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

2.

2.

9.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Cits siltuma avots

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Другой источник тепла

Paralēlā pieslēguma shēma

Схема параллельного подключения

Parallel connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9. Other heat source

1.

8.

2.4.3.

5.

2.

6.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

Pieslēgšanas shēma pie stāvvada

Схема подключения к стояку

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

11. “Siltās grīdas”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трех-ходовой вентиль

11. Теплые полы“ ”

Pieslēgšanas shēma pie radiatoriem un “siltajām grīdām”

Схема подключения к радиаторам и теплым полам” ”

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. “Silto grīdu” termostats

10. Kontūru motori

11. “Siltās grīdas”

12. Bajpas

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Термостат теплых полов” ”

10. Моторы контуров

11. Теплые полы“ ”

12. Байпас

Pieslēgšanas shēma pie “siltajām grīdām”

Схема подключения к теплым полам” ”

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

12.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

9.

10.

1 .2

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

11. “Siltās grīdas”

12.

13. Boileris

14.

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трех-ходовой вентиль

11. Теплые полы“ ”

12.

13. Бойлер

14.

Boilera pieslēgšanas shēma

Схема подключения бойлера

Boiler connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

12.

13. Water boiler

14.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.

7.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

7.

12.

13.

14.

12.

13.

14.

9.

9.

2.

2.

2.

7.

Shēmas dotas tikai informatīvos nolūkos un ir principiālas. Katrā atsevišķā gadījumā nepieciešams sertificētu siltumtehniķu izstrādāts tehniskais

projekts.

Схемы приведены только в информационных целях и являются принципиальными. В каждом отдельном случае требуется технический

проект разработанный сертифицированным теплотехником.

Connection schemas are given for informational purposes only and are fundamental (principial). In each case there must be required technical

project developed by a certified heating engineer.

Principiālā vairāku jonu katlu pieslēgšanas shēma daudzstāvu ēkai

Принципиальная схема подключения нескольких котлов для многоквартирного дома

Two or more boilers principial connection schema in high-rise building
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1.

4.3.

5.

8.

7.

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Aizsardzības grupa

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Trīsvirzienu vārsts

10. Siltumnesēja buferis STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Группа защиты

8. STAFORКомплект автоматики

9. Трёхходовой клапан

10.Буфер теплоносителя STAFOR

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Hydraulic protection group

8. STAFOR el. automatic

9. Three way valve

10.Heat carrier buffer STAFOR

Principiālā pieslēgšanas shēma mazajam aplim (siltummaiņiem, vēja pūtējiem)

Принципиальная схема подключения для малого круга (теплообменник, фанкойл)

Principial connection schema for small circuit (heat exchanger, fancoil unit)

STAFOR

2.

6.

t° BAR

9.

10.

KATLA BODELIS

МОДЕЛЬ КОТЛА

BOILER MODEL

Ion boiler STAFOR 3-5 (1P)

Ion boiler STAFOR 5-10 (1P)

Ion boiler STAFOR 6-9 (3P)

Ion boiler STAFOR 10-20 (3P)

Ion boiler STAFOR 20-30 (3P)

SILTUMNESĒJA BUFERA TILPUMS,

NE MAZĀK KĀ (L)

БУФЕР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, НЕ

МЕНЕЕ (Л)

HEAT CARRIER BUFFER VOLUME,

NO LESS THAN (L)T

10

30

30

50

80

SILTUMNESĒJA BUFERA TILPUMS,

NE VAIRĀK KĀ (L)

БУФЕР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, НЕ

БОЛЕЕ (Л)

HEAT CARRIER BUFFER VOLUME,

NOT MORE THAN (L)

50

70

70

130

250
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1.

4.3.

5.

8.

7.

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Aizsardzības grupa

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Trīsvirzienu vārsts

10. Siltumnesēja buferis STAFOR

11. Divu vai trīs loku boileris (siltummainis)

12. Saules kolektors

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Группа защиты

8. STAFORКомплект автоматики

9. Трёхходовой клапан

10.Буфер теплоносителя STAFOR

11. Двух или трёх контурный бойлер

12. Солнечный коллектор

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Hydraulic protection group

8. STAFOR el. automatic

9. Three way valve

10.Heat carrier buffer STAFOR

11. Two or three circuit solar boiler

12. Solar collector

Principiālā pieslēgšanas shēma saules kolektoram

Принципиальная схема подключения к солнечному коллектору

Principial connection schema to solar collector

STAFOR

2.

6.

t° BAR

9.

10.

KATLA BODELIS

МОДЕЛЬ КОТЛА

BOILER MODEL

Ion boiler STAFOR 3-5 (1P)

Ion boiler STAFOR 5-10 (1P)

Ion boiler STAFOR 6-9 (3P)

Ion boiler STAFOR 10-20 (3P)

Ion boiler STAFOR 20-30 (3P)

SILTUMNESĒJA BUFERA TILPUMS,

NE MAZĀK KĀ (L)

БУФЕР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, НЕ

МЕНЕЕ (Л)

HEAT CARRIER BUFFER VOLUME,

NO LESS THAN (L)T

10

30

30

50

80

SILTUMNESĒJA BUFERA TILPUMS,

NE VAIRĀK KĀ (L)

БУФЕР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, НЕ

БОЛЕЕ (Л)

HEAT CARRIER BUFFER VOLUME,

NOT MORE THAN (L)

50

70

70

130

250

2.

2.
1 .1 1 .2
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Principiālā vairāku jonu katlu pieslēgšanas shēma daudzstāvu ēkai ar siltummaini

Принципиальная схема подключения нескольких котлов для многоквартирного дома через

теплообменник

Two or more boilers principial connection schema in high-rise building thru heat exchanger

Ø100

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

8a. C55 Intelitherm

9. Siltumnesēja buferis STAFOR

10. Siltummainis

11. “Amerikanka”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

8a. C55 Intelitherm

9. STAFORБуфер теплоносителя

10. Теплообменник

11. Американка

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

8a. C55 Intelitherm

9. Heat carrier buffer STAFOR

10. Heat exchanger

11. “American” connection

9.

1. 1. 1.

2.2.2.
2. 2.

2.2.

2.
2. 2. 2.

2.

2.

t° BAR

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

11.

11.

11.11.

11.

11.

11.

11.11.11.

11. 11. 11.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

Principiālā pieslēgšanas shēma

Принципиальная схема подключения

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

2.

2.

9.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Cits siltuma avots

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Другой источник тепла

Paralēlā pieslēguma shēma

Схема параллельного подключения

Parallel connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9. Other heat source

1.

8.

2.4.3.

5.

2.

6.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

Pieslēgšanas shēma pie stāvvada

Схема подключения к стояку

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

11. “Siltās grīdas”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трех-ходовой вентиль

11. Теплые полы“ ”

Pieslēgšanas shēma pie radiatoriem un “siltajām grīdām”

Схема подключения к радиаторам и теплым полам” ”

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. “Silto grīdu” termostats

10. Kontūru motori

11. “Siltās grīdas”

12. Bajpas

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Термостат теплых полов” ”

10. Моторы контуров

11. Теплые полы“ ”

12. Байпас

Pieslēgšanas shēma pie “siltajām grīdām”

Схема подключения к теплым полам” ”

Principial connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

12.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

9.

10.

1 .2

1. Jonu jatls STAFOR

2.

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5.

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. ”Silto grīdu” automātika

10. Trīsgājienu vārsts

11. “Siltās grīdas”

12.

13. Boileris

14.

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Автоматика теплых полов” ”

10. Трех-ходовой вентиль

11. Теплые полы“ ”

12.

13. Бойлер

14.

Boilera pieslēgšanas shēma

Схема подключения бойлера

Boiler connection schema

1. Ion boiler STAFOR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. STAFOR el. automatic

9.

10.

11.

12.

13. Water boiler

14.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.
3.

9.

10.

11.

7.

1.

2.

2.

4.3.

5.

6.

8.

7.

7.

12.

13.

14.

12.

13.

14.

8.

8.

8a.

8a.

8a.

2.

2.

2.

7.

2.

5.11.

Shēmas dotas tikai informatīvos nolūkos un ir principiālas. Katrā atsevišķā gadījumā nepieciešams sertificētu siltumtehniķu izstrādāts tehniskais

projekts.

Схемы приведены только в информационных целях и являются принципиальными. В каждом отдельном случае требуется технический

проект разработанный сертифицированным теплотехником.

Connection schemas are given for informational purposes only and are fundamental (principial). In each case there must be required technical

project developed by a certified heating engineer.

3.
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Ø100

1. Jonu katls STAFOR

2. Lodveida ventilis

3. Cirklulācijas sūknis

4. Meh. filtrs

5. Nolaižamais ventilis

6. Izplešanās trauks

7. Automātiskais atgaisotājs

8. Automātikas komplekts STAFOR

9. Siltumnesēja buferis

10. Siltummainis

11. “Amerikanka”

1. STAFORИонный котел

2. Шаровый вентиль

3. Насос циркуляции

4. Мех. фильтр

5. Спускной вентиль

6. Расширительный бак

7. Воздухосборник

8. STAFORКомплект автоматики

9. Буфер теплоносителя

10. Теплообменник

11. Американка

1. Ion boiler STAFOR

2. Spheric valve

3. Circulation pump

4. Mechanical filter

5. Convertible valve

6. Extension container

7. Automatic “bleeder”

8. STAFOR el. automatic

9. Heat carrier buffer

10. Heat exchanger

11. “American” connection

1. 1. 1.

2.2.2.
2. 2.

2.2.

2.
2. 2. 2.

2.

2.

t° BAR

3.

4.

5.

6.

7.

8. 8. 8.

10.

11.

11.

11.

11.11.

11.

11.

11.

11.11.11.

11. 11. 11.

1”

1”

Shēmas dotas tikai informatīvos nolūkos un ir principiālas. Katrā atsevišķā gadījumā nepieciešams sertificētu siltumtehniķu izstrādāts tehniskais

projekts.

Схемы приведены только в информационных целях и являются принципиальными. В каждом отдельном случае требуется технический

проект разработанный сертифицированным теплотехником.

Connection schemas are given for informational purposes only and are fundamental (principial). In each case there must be required technical

project developed by a certified heating engineer.

9.

Principiālā vairāku jonu katlu pieslēgšanas shēma ar siltummaini

Принципиальная схема подключения нескольких котлов  через теплообменник

Two or more boilers principial connection schema thru heat exchanger
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Principiālā siltumnesēja bufera shēma PrincipialПринципиальная схема буфера теплоносителя

heat carrier buffer schema


